
欢迎您使用贵州长征有载分接开关！

在使用您所购置的有载分接开关之前，请务必仔细阅读本产品的

使用说明书。务必注意以下事项：

1.产品收货时应按装箱清单清点验收。对运输损坏情况应保留证

据，以便向责任方索赔，维护您的权益。

2.产品只能用于在定货合同书中指定的变压器上。若要变更产品

用途应事先与我公司咨询相关事宜。

3.产品的安装、投入运行、维护和修理时，应遵守本说明书的操

作规程，并应遵照相关安全性的规定。

本说明书的图片、图表等数据可能和交货的产品有某些差异。这

些图样仅供参考，我们保留更改权利。如有更改不再另行通知。
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1.概述

CY40 系列智能分接位置监控器适用于有载分接开关的控制（1→N、N→1、停操作）与

分接位置的监视。

本装置面板显示分接开关的分接位置和操作状态；功能接口有无源 BCD 码、RS-485

（RS-232）串行通信接口；模拟量 1-5V 和 4-20mA 输出、一一对应分接位置无源接点输出、

远控 1→N、N→1、停控制输入端口可供选择。

本装置可与计算机或自动电压调整装置配合使用，实现有载调压的自动控制。

2.CY40 系列智能分接位置监控器型号

2.1、CY40

型号 显示范围 中间位置 外形尺寸 主要功能

CY40 1-39

160×80

×160mm3

1.分接位置显示、开关运行状态指示

2.输出无源 BCD 码

3.远控 1→N、N→1、停指令输入端口

CY40-1 1-17 9A、9b 、9C

CY40-2 1-21 11A、11b 、11C

CY40-3 1-25 13A、13b 、13C

CY40-4 1-29 15A、15b 、15C

CY40-5 1-33 17A、17b 、17C

2.2、CY40A

型号 显示范围 中间位置 外形尺寸 主要功能

CY40A 1-39

160×80

×250mm3

1.分接位置显示、开关运行状态指示

2.输出无源 BCD 码

3.远控 1→N、N→1、停指令输入端口

4.设有 RS-485、RS-232 串行接口

CY40A-1 1-17 9A、9b 、9C

CY40A-2 1-21 11A、11b 、11C

CY40A-3 1-25 13A、13b 、13C

CY40A-4 1-29 15A、15b 、15C

CY40A-5 1-33 17A、17b 、17C

CY40A-6 专用于 ZMT 有载分接开关

2.3、CY40B

型号 显示范围 中间位置 外形尺寸 主要功能

CY40B 1-19

160×80×

250mm3

1.分接位置显示、开关运行状态

指示

2.输出无源 BCD 码

3.远控 1→N、N→1、停指令输入

端口

4.设有 RS-485 串行接口

5.输出分接位置一一对应无源接

点（19 档以下）

6.分接位置模拟量输出。（4-20mA

电流信号和 1-5V 电压信号）

CY40B-1 1-17 9A、9b 、9C

CY40B-2 1-21 11A、11b 、11C

CY40B-3 1-25 13A、13b 、13C

CY40B-4 1-29 15A、15b 、15C

CY40B-5 1-33 17A、17b 、17C

CY40B-6
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3.技术参数

3.1 工作电源：AC220V±10%，50Hz

3.2 分接位置输入方式：十进制线编码无源接点输入

3.3 远控输入：无源接点输入

3.4 显示方式：3 位高亮度 LED 显示

3.5 分接位置遥测输出：1-5V 电压信号，4-20mA 电流信号

3.6 遥信输出：BCD 无源接点输出（触点容量：AC 1A/240V，DC 0.3A/220V）

3.7 工作温度：-20℃---+40℃

3.8 相对湿度：20℃时小于 90%

4.使用方法

4.1 电气接线按电路框图 7.5～7.7 中对应的分接位置智能监控器型号连接。

4.2 合上电源，分接位置智能监控器面板上显示当前分接位置。（19 芯电缆线必须连接）

1→N 操作：按“1→N”按钮，“1→N”指示灯亮，分接开关动作，分接变换完成后，“1

→N”指示灯熄灭。

N→1 操作：按“N→1”按钮，“N→1”指示灯亮，分接开关动作，分接变换完成后，“N

→1”指示灯熄灭。

在操作过程中，按“停” 按钮，操作立即停止。

5.CY40 系列智能分接位置监控器电缆插座 CX1、接线端子 X1 接线表

5.1 19 芯电缆插座 CX1 分接位置和运行信号触点输入接线表

19 芯插座编号 分接位置接点盘、中间继电器 K11 备 注

CX1--1 接个位 1

接分接位置接点盘

CX1--2 接个位 2

CX1--3 接个位 3

CX1--4 接个位 4

CX1--5 接个位 5

CX1--6 接个位 6

CX1--7 接个位 7

CX1--8 接个位 8

CX1--9 接个位 9

CX1--10 接个位 0

CX1--11 接十位 1

CX1--12 接十位 2

CX1--13 接十位 3

CX1--14 空 空

CX1--15 运行指示无源信号接点
接 K11 无源常开

CX1--16 运行指示无源信号接点
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CX1--17 接十位 0

接分接位置接点盘CX1--18
分接位置信号公共端

CX1--19

5.2 11 脚接线端子 X1 远传输出、远控输入接线表

11 脚接线端子编号 远传输出、远控输入 备 注

D01 BCD 码无源接点输出“D01”

BCD 码无源接点输出

负载能力：

AC 1A/240V

DC 0.3A/220V

D02 BCD 码无源接点输出“D02”

D04 BCD 码无源接点输出“D04”

D08 BCD 码无源接点输出“D08”

D10 BCD 码无源接点输出“D10”

D20 BCD 码无源接点输出“D20”

DCOM BCD 码接点输出公共端

1→N 1→N 指令无源接点输入

无源常开接点

（远控输入）

N→1 N→1 指令无源接点输入

STOP 停指令无源接点输入

COM 1→N、N→1、停指令输入公共端

注：CY40、CY40A、CY40B 智能分接位置监控器的 CX1 电缆插座、X1 接线端子引脚信号相同

5.3 CY40

X2 接线表（7脚接线端子）

接线端子信号 端子定义 备 注

1→N 无源接点输出

到电动机构

（此连线由用户提供）

停 STOP 无源接点输出

N→1 无源接点输出

COM 1→N、停、N→1 公共端

220V AC 交流 220V 工作电源输入 监控器电源

〨 接地 接地

5.4 CY40A

X2 接线表（10 脚接线端子）

接线端子信号 端子定义 备 注

A
RS485 通讯接口 101 通讯规约

B

空 空 空

1→N 无源接点输出

到电动机构

（此连线由用户提供）

停 STOP 无源接点输出

N→1 无源接点输出

COM 1→N、停、N→1 公共端

220V AC 交流 220V 工作电源输入 监控器电源

〨 接地 接地
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RS-232 接口 9 针 D 型插座接线表：

引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 9

信号 RXD TXD GND

5.5 CY40B

X2 接线表（10 脚接线端子）

接线端子信号 端子定义 备 注

A
RS485 通讯接口 101 通讯规约

B

空 空 空

1→N 无源接点输出

到电动机构

（此连线由用户提供）

停 STOP 无源接点输出

N→1 无源接点输出

COM 1→N、停、N→1公共端

220V AC 交流 220V 工作电源输入 监控器电源

〨 接地 接地

X3 接线表（24 脚接线端子）

接线端子编号 端子定义 备 注

1

一一对应无源接点输出
无源常开接点

负载能力：

AC 1A/240V，

DC 0.3A/220V

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

C 一一对应无源接点输出公共端

空 空 空

V 1-5V 模拟电压输出

分接位置模拟量I 4-20mA 模拟电流输出

GND 模拟量输出公共端
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6.结构及工作原理

6.1 结构

采用塑料机箱， PVC薄膜面板和轻触按键，使用面板上的轻触按键，可进行指令选择

及手动操作。

6.2工作原理（电路参见电路框图 7.5～7.7）

分接开关分接位置信号通过后面板上电缆插座 CX1送入监控器内光电隔离电路，隔离后

微控制器进行编码。

微控制器将分接位置信号进行 D/A转换，输出 1-5V 电压信号和 4-20mA电流信号。

分接位置信号通过 RS-485（RS-232）串行通讯接口，输出远传信号，用户计算机通过

RS-485（RS-232）串行通讯接口输入遥控信号，实现有载开关与用户计算机的双向通讯，传

输协议采用部颁标准 101通讯规约；用户计算机还可以通过监控器的远控输入升、降、停指

令，使分接开关动作，达到调压的目的。

功能接口还具有无源 BCD码、一一对应分接位置无源触点输出可供选择。

7.附图

7.1 前面板示意图

N  1

CY40智 能 分 接 位 置 监 控 器

1  N

贵州长征电气有限公司

1  N

停STOP

停STOP N  1

GUIZHOU CHANGZHENG ELECTRIC CO.,LTD

CY40 Intelligence Tap Position Controller
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COMB A

X2

X1

X3

X3

CX1

31 41 51 61 71 81 91 C V I DNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21

编号（No）：

N  1停STOP1  N 220V AC
RS485

7.2 CY40后面板示意图

CX1

X1

X2

D01 D02 D04 D08 D10 D20 DCOM 1→N N→1 STOP COM

编号（No）：

COM 220V AC停STOP1  N N  1

7.3 CY40A后面板示意图

7.4 CY40B后面板示意图

X2

X1

RS232

CX1
B A 220V ACCOMN  1停STOP1  N

6

5

9

1

RS485

编号（No）：

D01 D02 D04 D08 D10 D20 DCOM 1→N N→1 STOP COM

D01 D02 D04 D08 D10 D20 DCOM 1→N N→1 STOP COM
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7.5 CY40电路框图

N  1 COM108 9 11

CX1

D01 D02 D04 D08 D10 D20 Dcom

1 765432 停

停 公共

来自有载调压机构

插座
X1

接线端子

无源BCD码输出

信号隔离

AC/DC

稳压电源

微控制器

按键 LED数码显示

1  N N  1

远控指令输入

1  N

X2
接线端子

到有载调压机构 AC220V
工作电源

7.6 CY40A电路框图

A B41 72 3 5 6 8 9 1110

RS232 RS485

Dcom40D 80D 01D 02DD01

信号隔离 微控制器

按键 LED数码显示

稳压电源

AC/DC

RS485

RS232

到有载调压机构

接线端子

X2

AC220V
工作电源

远控指令输入

停 公共
接线端子

X1

无源BCD码输出

插座

来自有载调压机构

COMN  1停1  N

N  11  N
CX1

D02
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7.7 CY40B电路框图

191

一 一 对 应 输 出

RS485

BA

RS485

到 有 载 调 压 机 构

X2
接 线 端 子

AC220V
工 作 电 源

9 10 11 VC I GND

模 拟 量 输 出

X3
接 线 端 子

远 控 指 令 输 入

停 公 共插 座

来 自 有 载 调 压 机 构

X1
接 线 端 子

无 源 BCD码 输 出

4 5 6 7 8321

D02 Dcom40D 80D 01D 02DD01

A C/DC

稳 压 电 源

按 键  

微 控 制 器

LED数 码 显 示

信 号 隔 离

COMN  1停1  N

C X1
N  11  N

7.8开孔尺寸

开孔尺寸

安装示意图

后面

开关柜面板

前面

8.使用保养

8.1 本监控器在使用过程中，应经常保持清洁，不应有导电尘埃覆盖机体。

8.2 插头及输出、输入接线应保持接触良好。

9.随机文件及备件

9.1 产品合格证：一份

9.2 使用说明书：一本

9.3 安装支架 ：二只

10.用户须知

10.1 订货时须提供所配用的分接开关的型号、调压级数、中间位置、所需要的输入、输出

功能接口。

10.2 用户在遵守保管及使用规则下，从安装使用起 12个月，并从制造厂发货给用户不超过

18 个月期限内，产品由于制造质量的原因发生声损坏或不能正常工作的情况，制造厂可无

偿地为用户更换或修。
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